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О рассмотрении обращения

Департамент  надзорной  деятельности  и  профилактической  работы,
рассмотрев  Ваше  обращение  от 05.06.2023  № 11-ПЭ  (вх.  МЧС  России
от  13.06.2023  №  ГО-8564),  сообщает,  что  требования  пожарной  безопасности
к  содержанию  планов  эвакуации  содержатся  в  ГОСТ  34428-2018  «Системы
эвакуационные  фотолюминесцентные.  Общие  технические  условия»,  который
распространяется  исключительно  на  фотолюминесцентные  эвакуационные
системы и элементы системы, в том числе планы эвакуации, но не регламентирует
требований к планам эвакуации, изготовленным на бумажном носителе. 

В  соответствии  с  пунктом  4  таблицы  1  свода  правил  СП  3.13130.2009
«Системы  противопожарной  защиты.  Система  оповещения  и  управления
эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» выбор типа
эвакуационных  знаков  пожарной  безопасности,  указывающих  направление
движения  людей  при  пожаре  (фотолюминесцентные  знаки  пожарной
безопасности,  световые  пожарные  оповещатели,  другие  эвакуационные  знаки
пожарной безопасности), осуществляется организацией-проектировщиком.

Лицензионные  требования  при  осуществлении  лицензируемой
деятельности,  регламентированы  Положением  о  лицензировании  деятельности
по  монтажу,  техническому  обслуживанию  и  ремонту  средств  обеспечения
пожарной  безопасности  зданий  и  сооружений,  утвержденном  постановлением
Правительства Российской Федерации от 28.07.2020 № 1128 (далее – Положение).

При этом в соответствии с приложением к Положению, для осуществления
деятельности  по  монтажу,  техническому  обслуживанию  и  ремонту  систем
оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и
проведение  пусконаладочных  работ,  в  том  числе  фотолюминесцентных
эвакуационных систем и их элементов, требуется наличие лицензии МЧС России.
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